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Цепь Конт

Блок реле

ВО-П

ВО-З

красный

Корпус

МПК - плата модуля приемно-контрольного;

БР - блок реле.
В состоянии "Норма" контакты ВО-Р и ВО-П

разомкнуты , а контакты ВО-П и ВО-З замкнуты .
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ЩПУ

ЩПУ

ЭОМ

АК л.6

Д5

K9

3*0,75КПСнг(А)-FRLS

Схема подключения пожарных

извещателей к прибору "НОТА"

Формат А3

ДатаПодписьИзм. Лист № Докум.

ЛистовЛистСтадия

4Р
Разраб.

Проверил Кабаев С .В.

ГИП

ООО "Теплопрофи"

ПД 21/16-ПС

QF17

4А
S201-C4

6кА
C

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально -технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы


